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Energetikai szakreferensi jelentés

Gyobrgy-Gombos Lorand energetikai szakreferens
Vonatkoz6 idészak 2018.01.01-2018.12.31

Az energetikai szakreferens alkalmazasanak torvényi indittatasa és f6 célja az energiahatékonysdgi szemléletmaod,
energiahatékony magatartasmintdk meghonositasdnak elésegitése az igénybevételére koteles gazdalkodd szervezet
mkodésében és dontéshozataldban.

Térvényi elGirdsok:
- 2015. évi térvény az energiahatékonysagrol
. 122/2015. (V.26) Korm. rendelet az energiahatékonysagrol szol6 torvény végrehajtasardl
- 2/2017. (I1.16) MEKH rendelet a nagyvallalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére koteles
gazdélkodo szervezetek energiafelhasznalasanak mértékére, valamint energiamegtakaritdsara vonatkozo
adatszolgaltatas rendjérdl
- Ehat.22/C. §

A Gyulai Kéziizemi Nonprofit Kft. és Gydrgy-Gombos Lérand EV kdzétt fennallé energetikai szakreferensi feladatok
elldtasara vonatkozé szerzédés keretén beliil a havi elemzés alapjan a kovetkezd jelentés késziilt:

A riportot képezé alapadatok:

1. telephelyek szama: 138 db.
2. Energianemek szama: 4 db

Tartalomjegyzék:

I. (melléklet) Havi fogyasztasi adatok Gsszegzése,

1. (melléklet) Havi fogyasztasok UHG mértékei, elemzése
III. Eszrevételek

IV. Javaslatok

III. Eszrevételek:

A feldolgozott szamlak és a megkiildétt fogyasztdsi adatok alapjan meghatarozasra keriiltek a havi CO2 kibocsatas
értékei. Az eddigi adatok alapjan az atlagos fogyasztashoz képest kiilondsen eltérd fogyasztds nem tapasztalhato.
Eszrevehetd, hogy a fiitési id6szakban a gazfogyasztas megndvekszik. Osszesitett kimutatasban észrevehetd, hogy 2018
év végi gazfogyasztas csokkend tendencidju. Ez feltételezhetS annak, hogy energetikai korszerdsités tortént. Ez idgjaras
fliggs, ezért a 2019 évi kimutatds mar konkrétabb adatot mutahat.

IV. Javaslatok

e Hdszigetelések alkalmazdsa
e Napelemes rendszer telepités lehetGségének elemzése
e Pélyazati forrasok igénybevétele

1. A Felhivads kddszama: GINOP-4.1.4-19

3.1.A projekt keretében megvaldsitando tevékenységek
3.1.1. Onalléan tamogathato tevékenységek
A Felhivas keretében az aldbbi tevékenységek dnalléan tdmogathatéak az A) III. pont szerinti napelemes rendszer
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y nem jelentds feldjitasnak mindsiilé beruhazasnal az energetikai

telepitése tevékenységet kivéve azzal a feltétellel, hog ‘
ti besoroldsa legalabb két szintet javul DD besorolas alatti

korszeriisitésre keriilG épiilet energetikai mindség szerin
épiiletek esetében:

A) Megtijuld energiafelhasznalas novelését célz6 tevékenységek:

Kizarélag a fejlesztéssel érintett épiilet / azonos fiitési kéron 1évé épiiletekbdl &ll6 épiiletcsoport3 teljes relevéns -
villamos- vagy fiitési és/vagy hasznélati melegviz (HMV) elballitasi hé - energiaigényének minimum 15 szadzalékanak
fedezésére szolgald rendszerek beépitése tamogathato.

Kizarélag olyan rendszerek kiépitése tdmogathato, melyek megfelelnek a megujulé energiat termel berendezések és
rendszerek beszerzéséhez és miikddtetéséhez nydjtott tdmogatasok igénybevételének miszaki kdvetelményeirdl sz6l6
55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben (a tovabbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) foglalt eldirasoknak.

Kizarélag a hé- és/vagy villamos energia termeldi oldal tamogathato (biomassza kazén-rendszer esetén: a biomassza
kazan szekunder csonkjaig, napkollektoros rendszer esetén: a hétarolo kimend csonkjaig, tovabba a szabélyzashoz
sziikséges eszkozok; napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig). Tamogathatdak tovabba a szabdlyozashoz
és méréshez sziikséges eszkdzok.

1. Napkollektoros rendszer telepitése a fejlesztésben érintett épiilet HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégitése
céljabol, és/vagy fiitésrasegitésre és/vagy hiitésre

3 Az épiiletcsoport olyan egymdshoz kozel es6 épiiletek egyiittese, melyeket a fejlesztés elétt és/vagy utan egy kozos hé-
és/vagy villamos energetikai rendszer lat el.

Tadmogatott a napsugarzas energiatartalmat felvevd berendezés és kapcsolédo szerkezeti- és tartoelemek beszerzése és
telepitése, az épliletgépészeti rendszerhez valé kapcsolédashaz, rendszerben miikddéshez szilkséges eszkodzok,
berendezések vasarlasa és telepitése.

I1. Brikett, pellet, faapriték, faelgazosito kazdnrendszer kiépitése a fejlesztésben érintett épiilet fiitési és HMV igényének
részbeni vagy teljes kielégitése céljabol

Tamogatott a mez6gazdasagi fé és melléktermék, kertészeti melléktermék, energiandvény, erdészeti fé és melléktermeék,
faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermek vagy ezek vegyes felhasznaldsara alkalmas rendszer beszerzése és
telepitése épiiletgépészeti rendszerhez valé kapcsolodas esetén. Tamogatottnak mindsiil biomassza kazan vasarldsa és
telepitése, a kazdnhoz kapcsolddé gépészeti elemek a szekunder csonkjaig (pl.: kazankori szivattyy, flitési puffertartaly,
biztonsagi szerelvények, taguldsi tartaly), a kazan kapcsolédasa a HMV és a flitési rendszerhez, az alapanyag
eldkészitéséhez sziikséges rendszerbe épitett eszkézok, tarold eszkozok, berendezések és épitmeények, fliistgaztisztito,
porlevalaszté, kéményrendszer, hamukihordd, automatikus tizel6anyag adagold, valamint, a visszamarado6 anyagok
mez6gazdasagi céli hasznositasra térténd el6készitéséhez sziikséges beruhdzasi elemek vasarlasa és beépitése.

II1. Napelemes rendszer telepitése halézati villamosenergia-termelés céljabadl, kizardlag a fejlesztésben
érintett épiilet és az abban foly6é gazdasagi-termelési folyamatok villamosenergia-ellatasahoz

Tamogatott a minimum 15 kWp névleges teljesitményi napelemes rendszerek beszerzése és telepitése; a
kapcsol6dé szerkezeti- és tartéelemek beszerzése és telepitése, az épiilet elektromos rendszeréhez, illetve a
halézathoz valé csatlakozashoz és a miiszakilag biztonsagos milkddéshez sziikséges elemek beszerzése és
ezek kiépitése; akkumulatorok; méré- és szabalyoz6 berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes
rendszer kizarélag a fejlesztéssel érintett épiilet tetészerkezetén keriilhet elhelyezésre. Kizarolag napelemes
rendszer telepitésére iranyulé kérelem esetében nem elvaras az épiilet energiahatékonysagi besorolasanak
javitasa.

IV. H8szivattyl rendszerek alkalmazdsa fiitésre és/vagy hiitésre és/vagy haszndlati melegviz-termelésre és/vagy
flitésrasegitésre

Tamogatott a hészivattyls rendszerek beszerzése és telepitése;

- primer és szekunder oldal kialakitdsa, belizemelése;

- Geothermal Heat Response test;

- monitoring rendszer (azaz mérd és adatrdgzité miiszerek) kialakitdsa és telepitése, ameltyel a COP, SPF értékek
szamithatok és ellendrizhetdk;

- a berendezés energiaellatasat biztosité energiavételezési és csatlakozasi pont(ok) kialakitasa.

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben rigzitett mliszaki kovetelményekben foglalt hatarértékek teljestlését méréssel
kell ellendrizni, ezért mérd és adatrigzité miiszerek beépitése, monitoring rendszer kiépitése kotelezé. A rogzitett
adatokbdl a monitoring rendszernek automatikusan kell szdmitania és rogzitenie a COP értékeket, valamint a flitési
idényekre vonatkozé SPF prim értékeket.

Kizarolag olyan berendezések beszerzése és beépitése tdmogathato, melyekre a Bizottsag 811/2013/EU, 812/2013/EU,
813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztathatd, és 2015. szeptember 26. utan is forgalomba hozhatok.
Tamogatasban részesithetd rendszertipusok:

- Foldh6-viz hészivattyls rendszer;

- Viz-viz hészivattyus rendszer;

- LevegG-viz hdszivattyls rendszer.

B) Energiahatékonysdg javitasara vonatkozoé tevékenységek:

1. Az épiiletek hétechnikai adottsdgainak javitdsa, h6veszteségének csokkentése

a) Fitstt és flitetlen teret elvalaszté, nem nyildszard szerkezetnek mindsulé épiilethatdrolé szerkezetek hészigetelése
Tamogatott a kiilsG fal, lapostetd, padlasfédém, fiitott tetGteret hatarold szerkezetek, also zarofédém arkad felett, also
2ar6fodém fiitetlen pince feletti szerkezetek hészigetelése és a kapcsoloédé munkalatok elvégzése.
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Az épiilethatarolo szerkezet fiitott tér felé esé oldali szigetelése esetén az energetikai szamitast végz6 szakember
részletes szdveges indoklasa, és a tervezett szerkezetre vonatkozoéan elkészitett pératechnikai szamitds tdmogatasi
kérelemhez csatoldsa sziikséges.

Amennyiben a funkciobdl adédoan a fiitési rendszer helyiségenkénti szabalyozasa indokolt, abban az esetben a fiitési
rendszer helyiségenkénti szabdlyozasat biztositani kell.

Epiilethatarol6 szerkezetnek nem mindsuld, flitétt és fiitetlen terek kozotti szerkezetek hészigetelése nem tdmogathato.
b) Fiitott és flitetlen teret elvalasztd, nyildszaré szerkezetnek mindsiilé épiilethatarolo szerkezetek cseréje / energia-
megtakaritast eredményezé korszer(sitése

Tamogatott a fa, fém vagy PVC keretszerkezet homlokzati ivegezett nyilaszéro, a teté-felllvilagitd, tetSsik ablak,
homlokzati ivegezetlen kapu, barmely homlokzati vagy fiitott és fiitetlen terek kozotti ajto, a nyildszarocseréhez
kapcsolddd hé- és flistelvezetd rendszer sziikség szerinti korszertsitése, kiépitése és a kapcsolodd munkalatok elvégzése.
c) Az épiiletek nyari hdvédelmének javitasa, arnyékol6- vagy arnyékvetd szerkezetek beépitése

A projektelem kizardlag a B) L. b) projektelem megvalositdsa esetén témogathaté tevékenység.

Témogatott olyan mozgathaté vagy fix killsé drnyékolok alkalmazasa, amelyek a napfény egy részét igény szerint képesek
kisz(irni, de alkalmazasukkal nem jelenik meg a mesterséges megvilagitas hasznalatanak igénye, és az épilet nydri
szoldris terhelését megfeleld mértékben csdkkentik anélkiil, hogy a téli sugdrzdsi nyereség szdmottevéen csdkkenne.

A szerkezeteket az adott homlokzati oldalon egységes mddon sziikséges alkalmazni.

II. Epiiletek fiitési, hiitési és haszndlati melegviz-rendszereinek korszer(isitése

Kizarolag olyan gépészeti korszerdisitések tamogathatoak, melyek egyértelmlien megakadélyozzak a szénmonoxid
mérgezés veszélyét, és egyben a hatalyos tiizvédelmi és a Miiszaki Biztonségi Szabalyzatnak (a gaz
csatlakozovezetékekre, a felhasznaldi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozé miiszaki biztonsagi eldirasokrol
és az ezekkel dsszefiiggd hatosagi feladatokrol rendelkezé 11/2013. (IIL. 21.) NGM rendeletben foglaltaknak) is eleget
tesznek.

Kizérolag olyan berendezések beszerzése és beépitése tdmogathatd, melyekre a Bizottsag 811/2013/EU, 812/2013/EU,
813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztathatd, és 2015. szeptember 26. utén is forgalomba hozhatoak.

Flitési rendszer korszer(isitése esetén egyedi fogyasztasmérdket kell felszerelni az olyan egymastdl elkiiléniilt hasznalatu
egységekbdl all6, illetve az olyan tébb célra hasznalt éplletben (pl.: egy éplletben a lakhatas mellett elkilonilten
gazdasagi tevékenység is zajlik), amelyben a f(itést/h(itést kozponti flitéssel vagy tavflitési halozatrél, vagy tobb éplletet
kiszolgal6 kdzponti rendszerrdl biztositjdk. Amennyiben ez miiszakilag nem kivitelezhet6, az egyes radiatorok
héfogyasztasédnak mérésére egyedi flitési kdltségosztokat kell alkalmazni.

a) Ftési- és/vagy hasznalati melegviz-rendszerek korszerisitése:

— hétermeld berendezések korszertsitése, cseréje korszert, fosszilis tiizel6anyaggal (izemeld, nagyhatasfoku
berendezésekre (pl. kondenzacios kazanok beépitése);

- héleadé berendezések korszerisitése vagy cseréje, feliiletfiités kialakitasa;

- szitkséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése;

- automatikus kézponti (héforras oldali) és helyi (héleadd oldali) szabélyozédsok kiépitése;

- egyedi mérési lehetéségek kialakitasa;

- g6z héhordoz6 kdzeg valtadsa forro vizre;

- tavhdrendszerre vald csatlakozas feltételeinek megteremtése;

- VRF tipust flitési rendszer kiépitése (kizardlag korabban is fitott épiletrészekben).

b) Kézponti szell6zé-, hitési rendszerek energiatakarékos korszertsitése, kialakitdsa:

- meglévd kozponti szell5z6- és h(itd berendezések cseréje korszeriibb rendszerre;

- hévisszanyerd berendezés korszertsitése, létesitése;

- VRF tipust hiitési rendszer kiépitése (kizarélag korabban is hiitott épiletrészekben).

c) Meglévé hdeloszté rendszerek korszeriisitése, veszteségeinek csokkentése.

III. Meglévd bel- és kiiltéri vildgitasi rendszerek energiatakarékos atalakitdsa

Meglévé kiil- és beltéri vilagitdsi rendszerek korszer(sitése, és az ehhez kapcsolédo, az igényekhez térben és idSben
alkalmazkodé miiszaki megoldasok (pl. szakaszoldsok, mozgasérzékeldk) kialakitdsa, amennyiben energia-megtakaritast
eredményeznek

3.4.1.1 Mlszaki és szakmai elvarasok

A projekt mliszaki, szakmai tartalmanak meghatérozasahoz az aldbbi elvarasok figyelembe vétele szikséges:

1. Olyan projektek tdmogathatdak, melyek esetében:

a) a tdmogathato tevékenységek elszémolhato kéltsége - a Felhivas 5.5. pont II. Beruhdzasi kéltségek koltségkategoria
tevékenységei - a kdvetkezd fajlagos koltségeket nem haladhatjdk meg:

[J az energiahatékonysag javitdsara irdnyuld tevékenységek éves szintl 1 GJ primer energia megtakaritdsra vetitett netto
beruhazasi koltség nem haladja meg a 110.000 Ft/GJ értéket;

[0 napelemes rendszer elszamolhaté koltsége nem haladhatja meg a beépitett napelemek dsszesitett
névleges teljesitményére vetitetten 50 kWp névleges teljesitményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp
névleges teljesitmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket;

O napkollektoros rendszer esetében az abszorber feliiletre vetitett elszamolhat6 kéltség nem haladhatja meg a 270.000
Ft/nm értéket;

I szilard biomassza kazan rendszer esetében a kazan teljesitményre vetitett elszamolhato koltsége nem haladhatja meg
a 150.000 Ft/kW értéket;
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[J hészivattyl rendszerek alkalmazdsa esetén a hétermeld teljesitményre vetitett elszamolhaté kéltség nem haladhatja
meg a

- foldhé-viz hdszivattyus rendszer esetén a 325.000 Ft/kW értéket

- viz-viz hészivattyus rendszer esetén a 225.000 Ft/kW értéket

- leveg6-viz hdszivattyus rendszer esetén a 185.000 Ft/kW értéket.

b) az energetikai korszer(sitésre keriilg épiilet energetikai mindség szerinti besoroldsa legalabb két szintet javul a
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint a fejlesztésnek kdszonhetden. A két szint javulasi kotelezettség
elérésének igazoldsa nem sziikséges:

O ha az épiilet fejlesztés eldtti hiteles energetikai mindség szerinti besoraldsa a korszertisitését megel6zéen DD vagy

jobb,

O vagy ha a fejlesztés kizarolag a felhivas 3.1.1. A) III. pont szerinti napelemes rendszer fejlesztését tartalmazza,

2. Tamogatast igénylGként egy tdmogatasi kérelem nyujthatoé be, a kérelem maximum 10 db kiilén 3ll6 épiilet és/vagy
épliletcsoport energetikai fejlesztésére irdnyulhat. Kozés hé- és/vagy villamos energetikai rendszer fejlesztése 1 db
épliletcsoport fejlesztésének tekinthetd.

3. Olyan épiletek korszerisitéséhez nyujthaté tdmogatas, amelyek

a) fejlesztése egyértelmuen igazolhato energia-megtakaritast eredményez és/vagy megujuld energiaforrds felhasznaldsara
iranyul;

b) korszer(isitése abszolut értékben csbkkenti hazank tiveghdzhatdsu gaz-kibocsatasat, kivéve azon épiiletek
energiahatékonysdgi fejlesztéseit, amelyek jelenleg és a fejlesztést kévetden is meguijuld flitési rendszert alkalmaznak;
c) 2006. december 31-ét kdvetéen nem estek at a jelen tdmogatdsi kérelemben fejlesztéssel érintett szerkezeti elemek
unids, kaltségvetési vagy egyéb tdmogatds igénybevételével energetikai korszertisitésen, vagy amennyiben igen, gy a
tamogatashoz kapcsolodo fenntartasi idészak véget ért, a projekt lezarult;

d) a fejlesztés elGtti allapotban - a tamogatasi kérelem benyujtadsat megel6z6 2 évnél nem régebbi statikai
szakvéleménnyel igazoltan — nem rendelkeznek allékonysagi problémaval;

e) a tdmogatasi kérelem benyujtdsat megel6z3 3 évbdl legaldbb 1 év idétartamban rendeltetésszerien hasznalatban
alltak. A rendeltetésszer(i hasznalatot a tdmogatasi kérelem benyujtasat megel8z8 3 évbdl legalabb 1 évet/flitési szezont
lefedé idGszak flitési célt energiaszamlaival, vagy — a napelemes fejlesztésre iranyuld beruhazas esetén —
aramszamlaival (havi elszamold szamlak vagy éves elszamolo szamla) sziikséges igazolni, mely dokumentumokat a
tamogatasi kérelemhez nem kell benydjtani. Flitési célt energiaszamlanak mindsil az adott idészakra vonatkozé
energiaszolgaltatd altal kiadott havi szamla, éves elszamold szamla, tovabba a nem energiaszolgaltatétol vasarolt
tizelGanyagok (pl. barnaszén, biikk t(izifa) esetén a tlizel6anyag beszerzését alatamaszto szamla, szerz6dés, mely a
beszerzett energiahordozd mennyiségét és annak koltségét is tartalmazza. E fiitési célu energiaszamlakra, valamint az
aramszamlakra is vonatkozik a dokumentum megGrzési kotelezettség, azaz a kedvezményezettnek a projekttel
kapcsolatos minden dokumentumot elkildnitetten kell nyilvantartania, és legalabb 2027. december 31-éig meg kell
Griznie, mely idépontig e szamlak ellendrizhetbek.

4. Amennyiben a fejlesztést megel6z8en a fejlesztendd épilet/épliletcsoport vagy épiiletrész nem rendelkezik a projekt
szempontjabdl relevans 6nall6 energetikai mennyiség mérdvel vagy almérdvel, annak beszerelése és (izembevétele a
projekt fizikai befejezéséig kotelezd.

5. Amennyiben a fejlesztéssel érintett épilet flitését és hiitését vagy melegviz-ellatasat tavfiitési haldzatrdl vagy egy tébb
épiletet kiszolgdld kozponti rendszerbdl biztositjdk, a tdmogatas feltétele, hogy a kedvezményezett hé- vagy melegviz-
mennyiségmeérdvel rendelkezzen a hGcserélénél vagy a csatlakozasi pontnal, vagy véllalja azok felszerelését.6

6. Az olyan tobb célra hasznalt épiiletekben (pl.: egy épiiletben a lakhatds mellett elkiilonllten gazdasdgi tevékenység is
zajlik), amelyekben a fiitést/htitést kozponti flitéssel vagy tavflitési halézatrol vagy tébb épuletet kiszolgald kozponti
rendszerrdl biztositjdk, a tamogatas feltétele, hogy a korszerlsitésre keriild épllet a projekt megvaldsitasat kovetéen
olyan egyedi fogyasztasmérSkkel rendelkezzen, amellyel mérni lehet az egyes egységek sajat fiités/hlités- vagy melegviz-
fogyasztdsat, amennyiben ez technikailag megvaldsithatd. Amennyiben az egyedi fogyasztasmérdk hasznalata miszakilag
nem kivitelezhetd, a flités mérésére egyedi flitési koltségosztok alkalmazasat kell biztositani az egyes radiatorok
héfogyasztdsanak mérésére.7

7. Amennyiben relevans, a beépitett épitési termékek és szerkezetek tlizvédelmi - az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol
rendelkez6 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet -, valamint minéségi megfelelGségét - az épitési termék épitmeénybe térténd
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldséanak részletes szabalyairol szolo 275/2013. (VII.
16.) Korm. rendelet szerinti teljesitménynyilatkozat bemutatdsaval - igazolni kell. Az erre vonatkozé igazoldsokat
legkésébb a projekt zarasakor be kell mutatni, vagy a muszaki ellendr nyilatkozataban fel kell tiintetni ezek meglétét.

8. A beépitendd hétermeldk teljesitménye nem haladhatja meg az épulet fejlesztés utani hdigénye altal indokolt
teljesitmény 110%-3at. Ha az épllet héigényének megfeleld teljesitményl hétermeld nem beszerezhetd, illetve nincs
forgalomban olyan hétermels, amely teljesiti a 110%-o0s elszdmolhatdésagi hatarértéket, a beépitendé hétermeld
teljesitménye és az épllet hdigénye kozotti lehetd legkisebb kiildnbségre kell térekedni. Kizdrolag ebben az esetben olyan
hétermeld is tamogathatd, melynek teljesitménye meghaladja a 110%-os hatdrértéket.

9. A kivitelezés soran, a Magyar Mérnoki Kamaranal vagy a Magyar Epitész Kamaranal regisztracioval rendelkezd m(iszaki
ellendr alkalmazasa kotelezé.

10. A projekt keretében kizardlag Uj, kereskedelmi forgalomban, vagy gyartotol beszerezhetd, elsé izembe-helyezésii
gépek, technolagiai berendezések, eszkdzok, anyagok beszerzése és beépitése tamogathato.
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11. A beszerezni kivant eszkozoknek meg kell felelniiik a vonatkozé eurdpai iranyelveknek, szabvanyoknak, illetve az
azokat harmonizalé magyar rendeleteknek, szabvanyoknak, kdrnyezetvédelmi elGirdasoknak.

12. A projektben beszerzett eszkdzoket az érintett eszkozok kereskedelmi forgalmaval Gizletszertien foglalkozg,
kereskeddnek, vagy gyarténak mindsiil§ szallitotol kell vasarolni, a piacon szokvényos jotallasi és szavatossagi feltételek
biztositdasa mellett.

13. A projekt koltseégvetését a piaci drakhoz igazoddan, redlis és takarékos médon kell dsszedllitani. A hatékony és
eredményes pénzgazdalkodas elvét, valamint az atlagos piaci arnak térténd megfelelést a tamogatasi szerz8dés hatdlyba
lépését kovetden is biztositani kell, tovabba a projektnek meg kell felelnie a redlis és takarékos koltségvetés elGirasanak
az esetleges géptipus-valtozas, szallito-véltas és kbltségszerkezet-mddositas esetén is.

14. A tamogatasi kérelem pontjait a tdmogatast igénylének a Felhivasban meghatarozott feltételek alapjan relevans
szakmai és pénziigyi tartalommal ki kell tdltenie. A tdmogatast igénylé &ltal a tdmogatasi kérelem kitoltése soran
megadott adatok, szakmai-pénziigyi leirdsok bévitésére, kiegészitésére nincs lehetdség, kizérolag a déntés-elkészités
soran az irdnyité hatdsag szamara nem egyértelm(i vagy ellentmonddasos tartalmak tisztdzasara van lehetdség.

15. A projektnek meg kell felelnie a Felhivasban, a Felhivds szakmai mellékleteiben, illetve az AUF cim(i dokumentumban
foglalt egyéb feltételeknek.

16. A Kedvezményezett a beruhdzdssal Iétrehozott vagyont — amennyiben az a Kedvezményezett tulajdonaba, illetve
vagyonkezelésébe kertl - a tdmogatdsi jogviszony ideje alatt, a fenntartdsi id6szak végéig kizardlag a Tamogato elzetes
jovahagyasaval és a foglalkoztatasi, illetve a

7 A fenti feltételnek valé megfelelés igazoldsa abban az esetben nem sziikséges, ha a tdmogatési kérelem kizardlag
napelemes rendszer fejlesztését tartalmazza.

szolgdltatdsi és az egyéb kotelezettségek atvallaldasdval, dtruhdzasaval idegenitheti el, adhatja bérbe, illetve terhelheti8
meg.

17. Ha a projekt megvaldsitasa kiemelkedéen jelentds kockazatot hordoz, akkor a tmogatési kérelem nincs dsszhangban
a Felhivas célkitlzéseivel, ezért elutasitasra keriilhet. (Jelentds kockazatot jelenthet tobbek kozott a tdmogatasi kérelem
nem megfeleld kidolgozottséga; a projekt megvaldsitasa szempontjabél kockazatos gazdélkoddasi adatok.)

A tamogatdsi kérelem értékelése és a megvaldsitas soran folyamatba épitett kockazati ellenérzésre keriil sor. Ha a projekt
megvalésitdsa sordn kiemelkedGen jelentds kockdzat meriil fel, akkor a tdmogatdsi kérelem elutasitasra keriilhet, illetve a
tdmogatdsi déntés érvényét veszitheti.

Kiemelkedden jelentds kockazatot jelenthet példaul:

- ha a tdmogataést igénylS, illetve az drajanlat add/szallito székhelye, telephelye, fidktelepe kézitt egyezés all fenn,

- a megvaldsitdsi helyszin nem alkalmas a tdmogatdsi kérelemben jelzett tevékenység végzésére,

- a sajat forrds maganszeméllyel, kiilonds tekintettel kiilfdldi maganszeméllyel, vagy kiilféldi vallalkozassal kétott
kolcsdnszerzodés alapjan, vagy tagi kélcson révén biztositott,

- pénziigyi teljesités tobb kisosszeg( részatutalds révén, vagy nagy ésszegli készpénzes kiegyenlités révén térténik.

18. Benydjtast kévetSen a tdmogatdsi kérelem tartalmi elemeinek valtoztatdsara nincs lehetdség. Az ilyen jellegii
modositdsi igények nem vehetdk figyelembe.

19. A tdmogatast igénylé a tdmogatdsi kérelem benyujtasaval hozzajarulasat adja, hogy a Kincstar altal miikddtetett
monitoring rendszerben nyilvantartott adataihoz a kéltségvetési tdmogatds utalvanyozdja, folydsitdja a XIX. Unids
fejlesztések fejezetbdl biztositott koltségvetési témogatds esetén a kdzrem(ikddd szervezet, ennek hianyaban az iranyitd
hatésdg (a tovabbiakban egyitt: a tdmogatds folydsitdja), az Allami Szamvevédszék, kormanyzati ellendrzési szerv, az
eurdpai tdmogatasokat ellendrzé szerv, az dllami adéhatésag, a csekély 6sszegli tdmogatdsok nyilvantartasdban érintett
szervek, valamint jogszabalyban, felhivdsban, tdmogatasi szerz6désben meghatédrozott mas jogosultak hozzaférhetnek.
20. A tamogatdsi kérelemnek részét kell, hogy képezze - a kizdrélag napelemes fejlesztésre iranyuld beruhdzasok
kivételével - az épiiletek energetikai jellemzdinek tanusitasardl sz616 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti,
épliletek/ azonos fiitési rendszerrel rendelkezé épiiletek meglévé allapotara készitett, hitelesitett energetikai
mindségtandsitvany és a projektszint minta szerinti szakértdi nyilatkozat.

21. A tdmogatasi kérelemnek részét kell, hogy képezze a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti egyszer(isitett médszerrel
elvégzett szamitas a fejlesztés eldtti dllapotra vonatkozodan, mely a CO2 kibocsatasi értékeket is tartalmazza.
Energiahatékonysdgi fejlesztést célzo beruhazas esetében a tdmogatési kérelemnek részét kell, hogy képezze a 7/2006.
(V.24.) TNM rendelet szerinti egyszertsitett modszerrel elvégzett szdmitds az energiahatékonysagi fejlesztések hataséra
bekévetkezé (kdztes) allapotra, mely a CO2 kibocsatasi értékeket is tartalmazza.

8 A megterhelésre vonatkozoéan felhivjuk a tdmogatast igényl6k figyelmét a GINOP-os felhivasokkal kapcsolatban 2016.
aprilis 11-én megjelent kézleményre. A Kézlemény meghatdrozza azokat a feltételeket, amelyek mellett valamennyi
GINOP jel(i tdmogatasi szerzédés kedvezményezettjére kiterjedd hatallyal hozzajarul ahhoz, hogy a fejlesztés (palyazati
projekt) targyét képezé ingd, illetve ingatlan vagyontérgy a Tamogaté elézetes irdsbeli hozzajarulasa nélkiil, de utdlagos
bejelentési kotelezettség mellett megterhelésre keriiljon a projekt megvaldsitasi id6szakaban

Megujuld energia felhasznéldsat célzo tamogatasi kérelemnek részét kell, hogy képezze a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet
szerinti egyszerlsitett modszerrel elvégzett szdmitds a tervezett dllapotra vonatkozdan, mely a CO2 kibocsatdsi értékeket
is tartalmazza.

Kizérdlag napelemes fejlesztésre irdnyul6 beruhdzds esetében épiiletenergetikai tanusitvanyok nem sziikségesek.

22. Az energetikai mindségtanusitvényt és szamitasokat a Magyar Mérnéki Kamara névjegyzékében és/vagy a Magyar
Epitész Kamara névjegyzékében szerepld TE (illetve jogutdd szerinti besoroldsa) és/vagy SzES6 (illetve jogutdd szerinti
besoroldsa) jogosultsaggal rendelkezd szakértének kell elvégeznie, és a szakértdi nyilatkozatot a szamitdsokat készitének
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sziikséges hitelesitenie.

23. Az épiiletet érinté beavatkozadsok esetén az épiiletnek a fejlesztést kévetden meg kell felelnie az épiiletek energetikai
jellemzdinek meghatdrozasarol szolé 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben foglalt kdvetelményeknek. Az épiiletek hétechnikai
adottsagainak javitasa, hdveszteségének csokkentésére irdnyulé nem jelentds felujitdsnak mindsiilé beruhazasnal az
épliletek energetikai jellemz8inek meghatarozasardl szolé 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. § (5) bekezdésének sziikséges
megfelelni figyelemmel a (7) bekezdésre is, jelentds feltjitdsnal pedig a 6. § (6) bekezdésének figyelemmel a 2. § 5.
pontjéra és a 6. § (7) bekezdésére is. Epiiletek fiitési, h(itési és hasznalati melegviz-rendszereinek korszer(sitése esetén
az épliletek energetikai jellemzéinek meghatarozasarol szolé 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. § (4) bekezdésében
leirtaknak sziikséges megfelelni.

24. A projekt fizikai befejezését kdvetSen a zar6 beszamoldhoz csatolni sziikséges az energetikai szakértd altal aldirt, 2.
szamu melléklet szerinti nyilatkozatot, mely igazolja, hogy a hatalyos tdmogatasi szerz8désben megjeldit fejlesztés
valdsult meg, és a tamogatdsi szerzGdésben rogzitett indikatorok teljesithetdek, tovabba a megvalositott beruhazas
allapotat rogzits, tanisito program hasznalatdval készitett hitelesitett tandsitvanyt a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti
szamitdssal, mely a CO2 kibocsatasi értékeket tartalmazza. Csak napelemes rendszer telepitését célzd projektek esetében
e tanusitvany csatolasa nem sziikséges, viszont sziikséges a kivitelez§ altal alairt nyilatkozat arrdl, hogy a tdmogatasi
szerz6désben megjeldlt fejlesztés megtortént, tovabba tavfeliigyeleti hozzaférés biztositott a Tédmogato részére, amellyel
a rendszer termelése nyomon koévethetd a fenntartdsi id8szak végéig.

25. Tetdszerkezeten elhelyezend megujuld energiat hasznosité rendszerek tdmogatdsa csak abban az esetben
lehetséges, amennyiben az épiilet tetdszerkezete a fejlesztést kivets allapotban alkalmas a megujuld energidt hasznositd
rendszer fogadasara. A tartdszerkezet megfelelGsségét statikai szakvéleménnyel sziikséges igazolni. Amennyiben a
statikai szakvélemény alapjan a tartoszerkezet megerdsitése sziikséges, legkésébb a zaré beszamolohoz sziikséges
csatolni a statikai szakvéleményt a tartoszerkezet megfelel6sségérdl.

26. A napelemes rendszer kizardlag a fejlesztéssel érintett épiilet tetészerkezetén helyezhet$ el.

27. A napelemes rendszer csatlakozasi teljesitményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépitett napelemek
dsszesitett névleges teljesitménye. A csatlakozasi teljesitmény a halozatra kapcsolodd inverter(ek) dsszesitett névleges
haldzati csatlakozasi teljesitménye.

28. Napelemes rendszer kiépitése esetén a hélozati engedélyessel kotott / modositott halézathasznalati szerzéd ést és
halézatcsatlakozasi szerzédést, valamint 50 kWp alatti névleges teljesitményti napelemes rendszer esetén az ad-vesz
méréoéra meglétét igazolé mérdhelyi adatlapot a zéré kifizetési igénylés mellékleteként sziikséges benyujtani.

29. 50 kWp alatti névleges teljesitmény(i napelemes rendszer esetében az energiaszolgaltaté altal szaldé elszamolasrél
kidllitott dramszamlat, 50 kWp teljesitményii rendszer felett szaldd, vagy normal szamlat a projekt fenntartdsi jelentés
mellékleteként sziikséges benyujtani.

30. A kiépitett napelemes rendszerek megfeleldsségét a felhivds 6.2.2 fejezet 4. pontjaban szerepld dokumentumokkal
illetve nyilatkozatokkal sziikséges igazolni és a zar6 kifizetési igénylés mellékleteként benyuijtani.

31. Hészivattyls rendszer kiépitését tartalmazo projekt esetén a vizjogi létesitési/banyakapitanysagi engedélyt -
amennyiben relevans - legkésébb az els6 id6kozi kifizetési igénylés mellékleteként sziikséges benytjtani.

32. A 3.1.2 C) 1L projektelem megvalésitasa esetén a kazanrendszerhez sziikséges tiizel6anyag rendelkezésre 3llasat
igazolé minta (jelen Felhivds 5. szamu szakmai melléklet) szerinti tiizel6anyag szallitasi szandéknyilatkozat vagy
elészerz4dés benyUjtasa sziikséges az els idSkozi kifizetési igényléssel egyitt. Kizérdlag olyan szandéknyilatkozat
kerilhet elfogadasra, mely alapjan a tiizel6anyag szallitdsa maximum 60 km-es tavolsdgrdl torténik a projekt
megvaldsitasi helyszinre.

33. Brikett, pellet, faapriték, faelgézosité kazanrendszer kiépitése esetén a kdrnyezetvédelmi hatdsag engedélyének
benyujtasa sziikséges9 az elsé kifizetési kérelem mellékleteként, amennyiben egy kéményhez (Iégszennyezé
pontforrashoz) kapcsol6dé kazanoknak az dsszes bemend hételjesitménye a 140 kW-ot meghaladja.

34. A fentieken tdlmenden, a projekt megvalésitasdnak elinditasahoz sziikséges relevans hatilyos jogszabdlyok szerinti
jogerds engedély(ek)et legkésdbb az elsd idékozi kifizetési igénylés mellékleteként be kell nydijtani.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a mliszaki, szakmai tartalom csékkenése esetén - a csokkenés mértékétdl fuggetleniil - az
elszamolhat6 kéltség (igy a tdmogatas) 6sszege ardnyosan csokkentésre keriil az érintett tulajdonséagtol vagy képességtdl

vald elmaradas aranyéban!

Szeged, 2019.05.08. 6
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6753 Szeged, Zagrdb u. 101,
G t')rgy-Gf‘mbOS Lorand  AdSszam: 76280702.1-26
(/’ Nyilv.szdm: 27319685
Szlasz.; 18203514-01537023-10010010

6753 Szeged, Zagrab utca 101
e-mail: lorand.gvorgy@agmail.com tel: 06-30-65146%5




